Richiedente:
ANALISI ACQUE

Esame

ES.ACQUA DL 31/2001
FONTE DI PRELEVAMENTO:

Colore

Odore

Sapore
Torbidita

Ph

Conducibilita
Ammonio

Nitriti

Cloro libero
Escherichia Coli
Batteri Coliformi
Enterococchi fecali
NOTE:

GIUDIZIO:

§ Esegulto c/o lab.LAG

06/08/2014
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@ POLIAMBULATORIO ~—  Laboratorio Analisi Praecilia s ...
PRAECILIA

C.so V. Emanuele, 170 - 00066 Manziana (Rm)
Tel: 06 9962994/9 - Fax: 06 99268148

C.F : 03686570585 - P.IVA : 01227441001
Accreditato SSN - Aut DRL 862/80

7 AGO 2014

| COMUNE DI MANZIANA
Q22 5 - Data di nascita: 00/00/0000
Acc.ne n® 41 del 04/08/2014

Risultato Unita Valori di Riferimento
PIAZZA TITTONI
Incolore (incolore)
Inodore (inodore)
Insapore (insapore)
. Assente (assente)
~ 6,52 (6.5-9.5)
310 microS/cm (fino 2500)
0,043 mg/| (0,0-0,5)
. 0,030 mg/l (0,0-0,5)
' 0,200 mg/l (0,0-0,2)
0 in 100ml (assenti)
0 in 100m| (assenti)
0 in 100ml (assenti)

Il campione prelevato alla fonte non
presenta indici di contaminazione mi-

crobiologica.
FAVOREVOLE
il Direttore
Dogt.ssa Simonetta Giannandrea
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Richiedente:
ANALISI ACQUE

Esame

ES.ACQUA DL 31/2001
FONTE DI PRELEVAMENTO:

Colore

Odore

Sapore
Torbidita

Ph

Conducibilita
Ammonio

Nitriti

Cloro libero
Escherichia Coli
Batteri Coliformi
Enterococchi fecal
NOTE:

GIUDIZIO:

§ Eseguito c/o lab.LAG

06/08/2014
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C.F : 03686570585 - P.IVA : 01227441001
Accreditato SSN - Aut DRL 862/80

Ufficio Protocollo |
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207 COMUNE DI MANZIANA
| UCHO e L Data di nascita: 00/00/0000

Acc.ne n® 41 del 04/08/2014

Risultato Unita Valori di Riferimento
VIA TITO SALVATORI
Incolore (incolore)
Inodore (inodore)
Insapore (insapore)
Assente (assente)

. 6,53 (6.5-9.5)

T 318 microS/cm (fino 2500)
0,040 mg/l (0,0-0,5)
0,030 mg/| (0,0-0,5)
. 0,200 mg/| (0,0-0,2)
0 in 100ml (assenti)
0 in 100ml (assenti)
0 in 100ml (assenti)
Il campione prelevato alla fonte non .
presenta indici di contaminazione mi-
crobiologica.
FAVOREVOLE
il Direttore
Doft.ssa Simonetta Giannandrea
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Richiedente:
ANALISI ACQUE

Esame

ES.ACQUA DL 31/2001
FONTE DI PRELEVAMENTO:

Colore

Odore

Sapore

Torbidita

Ph

Conducibilita

Ammonio

Nitriti

Cloro libero

Escherichia Coli

Batteri Coliformi

Enterococchi fecali

NOTE:

GIUDIZIO:

§ Eseguito c/o lab.LAG

06/08/2014
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FONTANA QUADRONI
Incolore
Inodore
Insapore
Assente
6,51

315
0,041
0,029
0,200

0

0

0

| COMUNE DI MANZIANA

| Data di nascita: 00/00/0000

" Acc.ne n® 41 del 04/08/2014

Il campione prelevato alla fonte non
presenta indici di contaminazione mi-

crobiologica.
FAVOREVOLE

COMUNE DI MANZIANA

Umta Valori d: Rtfenmento
(incolore)
(inodore)
(insapore)
(assente)
(6.5-9.5)
microS/cm (fino 2500)
mg/l (0,0-0,5)
mg/l (0,0-0,5)
mg/l (0,0-0,2)
in 100ml (assenti)
in 100ml (assenti)
in 100ml (assenti)
il Direttore
Dott ssa Simonetta Giannandrea
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w.r USoBe9 70585 - P.IVA : 01227441001
Accreditato SSN - Aut DRL 862/80

FCOMUNE DI MANZIATE |
“= Uiticio Protoce’s
1
‘= 7 AGO 2014
g T 7 Z‘E’E%P . COMUNE DI MANZIANA
iﬁ:ﬁ%ﬁgoue |l et s ST Data di nascita: 00/00/0000
Acc.ne n® 41 del 04/08/2014

Esame Risultato Unita Valori di Riferimento
ES.ACQUA DL 31/2001

FONTE DI PRELEVAMENTO: FONTANILE SCOPETONI
Colore Incolore (incolore)
Odore Inodore (inodore)
Sapore Insapore (insapore)
Torbidita Assente (assente)
Ph 6,50 (6.5-9.5)
Conducibilita 347 microS/cm (fino 2500)
Ammonio 0,038 mg/l (0,0-0,5)
Nitriti ~ 0,028 mg/l (0,0-0,5)
Cloro libero "\ 0,200 mg/ (0,0:02)
Escherichia Coli Vs 0 in 100ml (assenti)
Batteri Coliformi ‘ 0 in 100ml (assenti)
Enterococchi fecali 0 in 100m| (assenti)
NOTE: - Il campione prelevato alla fonte non

presenta indici di contaminazione mi-
crobiologica.
GIUDIZIO: FAVOREVOLE
il Direttore
tt.ssa Simonetta Giannandrea
§ Eseguito c/o lab.LAG

ﬁmmw/l/«w

06/08/2014 COMUNE DI MANZIANA [ Pag. 4 di 4



[R)] PouamauLATORIO
PRAECILIA

Spett.le Comune di Manziana
RSO

A4 606
44#_?

Manziana, (04/08/2014
Rapporto di Prova N. 5942/14
Numerg campione: . 5942
Data di campionamento: 01/08/14 Data ricevimento: 04}08{2014 :
Categoria Merceologica: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO Prodotte dichiarato: Acqua formta at(raverso una rete di
' UMANO . dlstnbuzmne :
Descrizione Campione: Piazza Tittoni ' '
Quantita Campione: 0.5L . lmt;ail.lé'ggi.p: L Bottiglia di plastica con tappo a vite
Procedura Campionamento:  Prel. dal lab di analisi PRAECILIA -
Stato di Conservazione: ~ Contenitore integro Temperatura ambneme
Data inizio prove: 04,"08;'2014 Daa fine prove: 04/08/2014

Parametro
Arsenico

(2) D.Lgs. Governa-n’3 _1"dgl

11 presente rapperto rlgu arda:
approvazione scritta da pam di quesio Laboratorio."

Le prove opgetio del presente Rapporto di.Prova sono state'& il Laboratorio-AFDES srl

' %
" Fine del Rappott

il Chrm;co(ﬂotrssaMarma fcovi)

Laboratario Analisi Praecilis Sri

C.sa V Emanuele, 170

00066 Manziana (Hm)

Bl 01227441001 - C.F 03686570585

Tel. 06 55628594,/9 - Fax 06 99268148

Email: inﬁ@puliambulatorinpraecilia_ it
Posta certificata: laboratorinpraecifia@pec. it
www. poliambulatariopraeeilia. it
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